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AIREADOR SUMERGIBLE DE 2.2 kW
MARCA EVERGUSH MODELO EFJ30T

ADAPTADOR MACHO PVC 2"

Ø 2" PVC SDR 32.5

CODO 90° PVC DWV 2"

UNIÓN UNIVERSAL 2

CODO 90° PVC DWV 2"

Ø 2" PVC SDR 32.5

HACIA SILENCIADOR
UBICADO A 5 METROS

DETALLE DE AIREADOR
SUMERGIBLE

ESC. 1:30

DETALLE DE BOMBA
SUMERGIBLE

ESC. 1:30

BOMBA SUMERGIBLE PARA SÓLIDOS
MARCA EVERGUSH MODELO EF05T

ADAPTADOR MACHO PVC 2"

Ø 2" PVC SDR 26
L=3.00

UNIÓN UNIVERSAL 2

CODO 90° PVC DWV 2"

CODO 90° PVC DWV 2"
Ø 2" PVC SDR 26

TAPóN DE REGISTRO C/R
SANITARIO 100MM(4") PG BL

ADAPTADOR HEMBRA
PVC PRES 100MM(4") BL

RED LI PVC PRES
100MM(4")X75MM(3") BL

RED LI PVC PRES
150MM(6")X75MM(3") BL

TUBO PVC 75MM(3")X6M
SDR41 CC BL

TUBO PVC 150 MM(6")X6M
SDR41 CC BL

TUBO PVC 150 MM(6")X6M
SDR41 CC BL

TEE LISA PVC
PRES 150MM(6") BL

4 RANURAS
H=0.10M
A=0.05M

ENTRADA A
TANQUE DE
CONTACTO

ENTRADA A
TANQUE DE
CONTACTO

CLORINADOR

VISTA ISOMéTRICA

4 RANURAS
H=0.10M
A=0.05M

TUBO PVC 150MM(6")X6M
SDR41 CCBL

VA
RI

AB
LE

TAPóN DE REGISTRO C/R
SANI 100MM(4") PG BL ADAPTADOR HEMBRA PVC

PRES 100MM(4") BL

RED LI PVC PRES 100MM(4")
X75MM(3") BL

TUBO PVC 75MM( 3")X6M
SDR41 CC BL

RED LI PVC PRES 150MM(6")
X75MM(3") BL

TEE LISA PVC PRES
150MM(6") BL

VIENE DE
CANALETA

(CLARIFICADOR)

HACIA TANQUE
DE CONTACTO

CLORINADOR
ALZADO

DETALLE DE
CLORINADOR ESC. 1:30

TUBO PARA
TABLETAS DE CLORO

ESC. 1:30

4 RANURAS
H=0.10 M
A=0.05 M

TUBO PVC 3"X6M
SDR41 CC BL

TABLETA DE
CLORO Ø 3"

A A'

REFUERZO DE
LOSA SEGÚN PLANO

ESTRUCTURAL

REFUERZO DE MARCO
2 NO. 3 @0.05

REFUERZO MARCO
2 NO. 3 @0.05

MARCO DE TAPA

REFUERZO MARCO
2 NO. 3 @0.05

MARCO DE TAPA
1R

MARCO DE TAPA
RESINA DE POLIESTER
+ FIBRA DE VIDRIO

ø0.55 ø0.60

PLANTA TAPADERA 1R

SECCIóN A-A' TAPADERA 1R
ISOMéTRICO

TAPA

MARCO DE TAPA

TAPA RESINA DE POLIESTER
+ FIBRA DE VIDRIO

0.55

REFUERZO DE LOSA SEGÚN
PLANO ESTRUCTURAL
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ESC. 1:20
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2.60 CANALETA RECOLECTORA, LAMINA
INOXIDABLE 3160.2
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PLANTA INFERIOR DE CLARIFICADOR
ESC. 1:15

PLANTA SUPERIOR DE CLARIFICADOR
ESC. 1:15

PERFORACIONES 3/8
@ 0.05 EN AMBOS SENTIDOS
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N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O

L O C A L I Z A C I Ó N

28a. AVE. 14-02 COLONIA CIUDAD DE PLATA II, ZONA 7

C O N T E N I D O

C Ó D I G O

D I B U J O

D I S E Ñ O

S I M B O L O G Í A

ESPECIALISTA

P L A N O   D E

OCT 2022

F E C H A C L A V E

E S C A L A H O J A   N O.

INDICADA

CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA

NACIONAL, PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA

GUATEMALA, GUATEMALA

ARQ. MARIO DOMÍNGUEZ

ING. JEFFREY ARGUETA

42

DISEÑO HIDRÁULICO

Msc. INGENIERO
JEFFREY ESTUARDO ARGUETA GALVEZ

COL 14788

DETALLES PLANTA DE
TRATAMIENTO

INSTALACIONES SANITARIAS

10

HS010

HS010

escala INDICADA

PLANTA DE TAPAS VISTA
ISOMÉTRICA Y

DETALLES DE PTAR
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